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Zatacznik Nr 1 Do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Nazwa zamowienia: wykonanie robdét budowlanych w ramach realizowanej inwestycji
pn. ,Dostosowanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpaddéw w wojewddztwie lubelskim do wymagan
dla RIPOK” w ramach Dziatania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

L Zatacznik nr 1.1A - Zadanie 1A.
1. Zadanie 1A obejmuje na terenie ZZO w Wincentowie:
1.1 budowe uktadu zasilania z wykorzystaniem OZ,
1.2 modernizacje zasilania SN/NN.

2. Zadanie 1A obejmuje: wykonanie robét i prac wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1l Zatacznik nr 1.1B- Zadanie 1B.
1. Zadanie 1B obejmuje budowe na terenie ZZO w Wincentowie:

1.1 czesci biologicznej MBP - instalacji do biologicznego przetwarzania
odpadéw wraz z infrastruktura towarzyszaca,

1.2 instalacji do  biologicznego  przetwarzania  selektywnie  zebranych
odpadow zielonych i innych bioodpadéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2. Zadanie 1B obejmuje nastepujace elementy:

2.1 wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbednymi elementami infrastruktury
zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

2.2 przeprowadzenie rozruchéw technologicznych instalacji oraz uzyskanie przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji na uiytkowanie obiektu orazwszelkich innych pozwoleri i decyzji
koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu, w tym przeprowadzenie
badan instalacji pod wzgledem osigganych przez nig planowanych parametréw
technicznych i technologicznych okreélonych w SIWZ,

2.3 instruktaz personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen instalacji,

2.4 zapewnienie | wdrozenie produkcyjne systemu gospodarki odpadami
z nastepujgca minimalng funkcjonalnoscia:

241 obstuga przyjecia odpaddw, automatyczny odczyt z  wagi,
wydruk kwitu wagowego,
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automatyczna rejestracja przyjecia odpaddw z podziatem
na dostawcéw i kody odpadow,

obstuga wywozu odpaddw na zewnatrz,

rejestracja przeptywu odpadow w zaktadzie,

generowanie raportéw odnosnie osigganych pozioméw odzysku,

stowniki koddéw odpadow,

obstuga kartotek dostawcow odpaddw,

generowanie i obstuga kart przekazania odpadéw,

generowanie i obstuga kart ewidencji odpadéw,

generowanie faktur (typy faktur),

mozliwos¢ eksportu danych do Excela,

bilansowanie strumieni odpadodw,

modut sprawozdawczosci i analiz (mozliwoéé generowania raportéw),
rejestracja danych na potrzeby wyliczenia optat za korzystanie ze érodowiska,
kontrola stanu wykorzystania limitéw przetwarzania odpadéw w zaktadzie,

system ma zapewni¢ wspotprace z aktualnie  zainstalowanym
u Zamawiajgcego czytnikiem wagowym typ GSE 350, rok produkcji 2009,

2.5 zapewnienie sprzgtu komputerowego zapewniajagcego prawidtowg obstuge
programu gospodarki odpadami:

2.51

252

sprzet komputerowy (2 sztuki) o parametrach zabezpieczajacych obstuge w/w
systemu informatycznego gospodarki odpadami,

skaner + drukarka (lub urzadzenie taczace obie funkcje) umozliwiajaca
wydruku w kolorze, o parametrach odpowiednich dla wydruku wszystkich
dokumentdéw z w/w systemu informatycznego gospodarki odpadami.

. Zatgcznik nr 1.2- Zadanie 2:

1. Zadanie 2 obejmuje budowe/wykonanie na terenie ZZO w Wincentowie:

1.1 budynku magazynowego,

1.2 wiaty stalowej,

1.3 zadaszenia boksow na odpady state,

1.4 ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejgcym placu kompostowni,

1.5 wykonanie fapacza frakcji na istniejacym ogrodzeniu betonowym zakfadu
(ostona przed wywiewaniem odpadéw).

2. Zadanie 2 obejmuje: wykonanie robdét budowlanych wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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Iv. Wymagania dotyczace wszystkich Zadan

1. Zamawiajacy wyklucza zastosowanie rozwigzan prototypowych, w odniesieniu
do przedmiotu niniejszego zamdwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwodci
oferowania przez Wykonawce jedynie cze$ci danego zadania.

2. Wszystkie elementy zapewnianych przez Wykonawce technologii  muszg
by¢ w petni zintegrowane technicznie- stanowi¢ jedna catosé.

3. Miejsce realizacji inwestycji: teren Miedzygminnego Skfadowiska Odpadéw
Komunalnych Wincentowie na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych:

3.1 5/1,5/2 obreb Krupiec,
3.2 513/6 obreb Wincentdw,
3.3 963 obreb Bzite,
gmina Krasnystaw, powiat Krasnostawski, wojewédztwo lubelskie.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia opisuje dokumentacja projektowa stanowigca
zatacznik nr 1 do SIWZ obejmujaca:

4.1 Dokumentacje projektowg budowlang i wykonawcza tj.:

1)  Projekt architektoniczny.

2)  Projekt konstrukcyjny.

3)  Projekt inwentaryzacji.

4)  Projekt rozbidrek.

5)  Projekt zagospodarowania terenu.

6)  Projekt utwardzen i drég.

7)  Projekt instalacji sanitarnych.

8)  Projekt instalacji elektrycznych.

9)  Projekt instalacji stabopradowych.

10) Projekt instalacji solarnych.
STWIOR.

5. Przedmiar robot.

Przedmiary robot zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokfadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacja projektows. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
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wykonawcy od obowiazku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.
Wykonawca ma prawo skorygowaé w przedmiarze i wzorze tabeli elementdw
rozliczeniowych ilosci robdt do wielko$ci wedtug wiasnych obliczed na podstawie projektu
oraz SST.

6. Przebieg prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamdéwienia nie moie w istotny

7.

sposob zaktocic biezacej pracy Zaktadu Zamawiajgcego.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
w tym w szczegdlnosci z:

7.1 ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U.z 2017
r. poz. 1332),

7.2 ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 883 z péziniejszymi zmianami, 1232 z
pézniejszymi zmianami),

7.3 ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
roku, poz. 21 z pdZniejszymi zmianami),

7.4 decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

4.5 decyzja o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg projektows, polskimi
normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych paristw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wiedzg techniczng i
sztukg budowlang oraz warunkami okredlonymi w Wzorze umowy,
stanowigce integralng czes¢ SIWZ,

7.6 roboty budowlane musza by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub aprobatami
technicznymi(zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane).

8. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami

realizacji robot oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem
uwzglednienia ich w cenie oferty.

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem swojej

10.

11.

oferty oraz wszelkich dokumentéw z tym zwigzanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapoznanie sig z nalezytg starannoscia z trescia
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkéw

i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé na wartos¢ lub charakter oferty
|ub realizacje robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania petnego zakresu robét, ktéry wynika
z dokumentacji przetargowej, przepisdéw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla
uzyskania koricowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia.
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12. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia urzgdzer podczas trwania budowy,

ktdrych pozniejszy montaz ze wzgleddw technologicznych bytby niemozliwy, jakkolwiek w
chwili sporzadzania niniejszego dokumentu Zamawiajacy nie ma planéw w tymze zakresie.

13. Zamawiajgcy wymaga minimum 36 miesiecznego okresu gwarancji jakosci na przedmiot

zamowienia (jest to kryterium oceny ofert), w tym na zastosowane materiaty. W zakres tej
gwarancji wchodzg wliczone w cene oferty wymagane przez Wykonawce przeglady
gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje urzadzen. Gwarancja liczona bedzie
od dnia podpisania protokofu odbioru koricowego przedmiotu umowy wraz z
urzgdzeniami.

14. W przypadku, gdy w dokumentacji wystepuja nazwy wtasne (normy, aprobaty, specyfikacje

techniczne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie) urzadzen, wyrobow bgdi materiatéw,
Zamawiajgcy dopuszcza materiaty badz urzadzenia réwnowaine o parametrach
technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych. Ewentualnie
wskazane przez Zamawiajgcego nazwy majg na celu okreslenie jakosci wykonania, klasy
produktu i stuzg ustaleniu standardu, nie wskazujg natomiast na konkretny wyréb lub
konkretnego producenta.

14.1 Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie réwnowaine opisywane
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ize oferowane przez niego
materiaty, wyroby i urzadzenia spefniajg wymagania okreélone przez
Zamawiajgcego (art. 30 ust 5 ustawy Pzp).

14.2 Zamawiajagcy w przypadku zaoferowania materiatéw, urzadzen, wyrobdw
réwnowazinych zastrzega sobie prawo do Zzadania od Wykonawcy prébek
zaoferowanego materiatu, urzadzenia badZ wyrobu réwnowaznego,
odpowiednich dokumentow opisujgcych parametry techniczno-jakosciowe,
wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajgce dane
materialy, urzadzenia i wyroby do uzytkowania pozwalajgce jednoznacznie
stwierdzi¢, ze sg one réwnowaine.

143 W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego zwigzanych ze stwierdzeniem
réwnowaznosci ztozonej oferty wszelkie obowigzki zwigzane z potwierdzeniem
réwnowaznosci spoczywajg na Wykonawcy.

14.4 W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesieri do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc
dokumentacje projektowg powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji projektowej
towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne". W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zostaty uzyte
znaki towarowe, oznacza to, ze s3 podane przyktadowo i okreslajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Wykonawca mozie zastosowal materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o
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parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w Zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca,
ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykazaé
w trakcie realizacji zaméwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreélone przez zamawiajgcego. Uzycie w dokumentacji
projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, ze
zamawiajgcy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania potwierdzajace, ze dane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg réwnowaine wymagania. W
przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskaé
okreSlonego  przez  zamawiajgcego  oznakowania lub  oznakowania
potwierdzajacego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaja
réownowazne wymagania, zamawiajagcy w terminie przez siebie wyznaczonym
akceptuje inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegélnosci dokumentacje
techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, ktére majg zostac przez niego wykonane, spethiaja wymagania
okreslonego oznakowania lub okreSlone wymagania wskazane przez
zamawiajgcego. Uiycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania
certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajacg zgodnoéé lub sprawozdania z
badarn przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka dowodowego
potwierdzajacego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okre$lonymi w opisie
przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamowienia oznacza, ze zamawiajacy akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez
inne rownowaine jednostki oceniajace zgodnos¢. Zamawiajacy akceptuje takze
inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng
producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostepu do
certyfikatéw lub sprawozdarn z badan, ani mozliwoéci ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu
wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach
realizacji zamodwienia.

15. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz

zamontowane urzadzenia i materiaty na okres wskazany z formularzu oferty. Warunki
gwarancji opisuje § 12 Projektu umowy. Dtugos¢ okresu gwarancji - stanowi réwniez
kryterium oceny ofert. Zamawiajgcy okresla go na okres w przedziale od 36 miesiecy

(termin
odbioru

minimalny) do 60 miesigcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokotu
koricowego. Zamawiajacemu przystugujg petne uprawnienia z tytutu rekojmi za

wady fizyczne wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego w terminach tam okreélonych —

niezalez

nie od uprawnien z tytutu gwarancji. Udzielajgc gwarancji wykonawca zapewnia

bezpfatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty

przedmi

ot zamodwienia, wigc powinien ten koszty uwzglednié w wynagrodzeniu. Przeglady
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bedg odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego
materiatu wymaga czestszych przeglagdéw gwarancyjnych.

Szczegotowe wymagania

1.

ol

®» N oo u B

10.

11,
12.

13.

14,

Zamawiajgcy w projekcie budowlanym okredlit szczegdétowo sposéb i forme wykonania
elementéw budowlanych czeéci biologicznego przetwarzania - kompostowni okreslajgc w
projekcie lokalizacje poszczegblnych elementéw wymaganych systeméw. Wymagana
przez Zamawiajgcego instalacja przetwarzania frakcji organicznej odpadéw komunalnych
skfada sie substancji budowlanej, w tym sieci oraz z systeméw technologicznych, a w
szczegoblnosci z nastepujgcych systeméw:

Posadzkowego systemu napowietrzania pryzm w reaktorach zamknietych

Ujecia i odprowadzenia odciekow technologicznych z zawracaniem odciekdw do
procesu,

Wentylacji reaktorow,

Dezodoryzacji i neutralizacji emisji gazowych,
Zraszania pryzm w reaktorach,

Zamykania i hermetyzacji reaktorow,

System SCADA (z ang. Supervisory Control And Data Acquisition) wizualizacji i
dokumentacji instalacji i zachodzacych w niej proceséw oraz zarzadzania nimi,

Pozyskiwania i przekazu danych procesowych.

Obiekty technologiczne, czyli te elementy i czesci instalacji, ktére stanowig zakres
szczegotowych rozwigzan oferowanych przez dostawce technologii, s3 w projekcie
budowlanym oznaczone, jako te, dla ktorych oferujgcy zobowigzany jest uszczegétowic w
formie opisowej, w formie projektéw, schematdw, obliczen, rysunkéw w taki sposéb, aby
Zamawiajacy mogt jednoznacznie i bezposrednio okreéli¢, czy spetniajg one wymagania
szczegotowe SIWZ, w szczegdlnosci:

Gwarantujg wypetnienie parametréw okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia

Posiadajg sprawdzong funkcjonalno$¢ w formie istniejgcych, rzeczywistych i dziatajacych
obiektéw/systemow, czyli nie sa rozwigzaniami prototypowymi i na ktére dostawca
technologii zobowigzany jest dostarczy¢ zdjecia wraz z wykazem wszystkich i
zainstalowanych  elementéw  technologicznych  jako  generalny  wykonawca
przedmiotowego rozwigzania systemu przetwarzania frakcji organiczne;j

Dla ktdrych Wykonawca sktada opracowane propozycje w formie wstepnego projektu,
opiséw, zestawienia urzadzeri i ich wfasciwosci, schematu taczacego poszczegdline
systemy w jedng catosc.

Wymagane przez Zamawiajgcego parametry minimalne dla instalacji i urzadzen
systemowych majg stanowi¢ element oferty kazdego Wykonawcy. Zataczona
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dokumentacja technologiczna ma stuzy¢ Zamawiajgcemu do oceny kompletnosci oferty
lub oceny réwnowaznosci w stosunku do rozwigzarh opisanych w dokumentacji
projektowej, opisie przedmiotu zaméwienia, koncepcji techniczno - technologicznej.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz opisem przedmiotu
zamowienia, w tym wymaganiami dotyczacymi proceséw kompostowania odpadéw
zielonych i BIO pochodzacych z selektywnej zbidrki, stabilizacji tlenowej frakcji organicznej
wydzielonej mechanicznie ze zmieszanych opadéw komunalnych (<80mm) i wypetnit
niniejszy wykaz zgodnie z powyzszym.

Dostawca technologii jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw, maszyn,
urzadzen i wyposazenia, za ich montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, obowiazujacego prawa, wszelkich
norm majgcych zastosowanie, opisem przedmiotu zamdéwienia i wydanymi decyzjami.

Wykonawca oferujgc rozwigzania odpowiadajace technologicznie, funkcjonalnie i
jakosciowo Zamawiajgcemu, jest w petni odpowiedzialny za taki dobér maszyn, urzadzen,
sprzetu, armatury, wyposazenia oraz materiatéw i innych komponentéw by uzyskaé
wymagane parametry techniczne i technologiczne instalacji oraz by dostosowa¢ je do
istniejgcych i projektowanych budynkéw bez zmiany ich istniejgcej/zaprojektowane;j
powierzchni, kubatury i uktadu przestrzennego, tak by nie zachodzita konieczno$é¢ zmiany
tych budynkéw, zmiany projektu budowlanego, w tym w szczegélnosci pozwolenia na
budowe.

Dokumentacja oferowanych instalacji bedzie zweryfikowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, ktére nie spetniaja wymagan
okreslonych dla przedmiotu zamdéwienia lub ktére beda niekompletne lub niespéjne.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc oferowania rozwigzarn zamiennych dla poszczegdlinych
czgsci projektu budowlanego, pod warunkiem ze oferowane rozwigzania zamienne sa w
pefni zintegrowane technicznie, konstrukcyjnie, technologicznie i logistycznie z kazda
pozostaty czescig projektu.

Szczegdtowe zestawienie wyposazenia oraz jego minimalnych parametréw i wiaéciwosci
zestawiono w tabeli ponizej.

18.1 Pozostate wymagania Zamawiajacego:
18.1.1. Rozruch techniczny (zimny).

18.1.2. Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu, jako zatacznik do oferty,
wstgpny projekt rozruchu instalacji i szkolenia zatogi Uzytkownika. Projekt
wstepnego rozruchu winien zawiera¢ opisy dotyczace uruchomienia i
testowania kazdego z elementéw technologicznych oferowanej instalacji. Brak
wstgpnego projektu lub zapiséw dotyczgcych testowania kaizdego z
elementow systemu moze spowodowaé odrzucenie oferty jako
niekompletnej. Ostateczny projekt rozruchu winien byé przedfozony
Zamawiajagcemu nie pdzniej niz 3 miesigce przed planowanym rozpoczeciem
rozruchow.
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18.1.3. Projekt rozruchéw winien uwzgledni¢ (wszystkie dokumenty w jezyku
polskim).

18.1.4. Wykaz dokumentacji technicznej, z jaka musza sig zapoznaé wyznaczeni przez
Zamawiajacego uczestnicy rozruchdéw i szkolenia.

18.1.5. Wykaz urzadzer i maszyn, karty gwarancyjne, ksiazki serwisowe oraz instrukcje
obstugi i konserwacji i bezpieczeristwa eksploatac;ji.

18.1.6. Podrecznik uzytkownika SCADA w jezyku polskim.
18.1.7. Instrukcja uzytkowania instalacji i prowadzenia procesu w jezyku polskim.

18.1.8. Plan i harmonogram szkolenia Zatogi w okresie catego 6 miesiecznego okresu
obstugi asystenckiej technologa (ruchu prébnego).

18.1.9. Planiharmonogram rozruchu technicznego (zimnego).
18.1.10. Planiharmonogram rozruchu technologicznego (cieptego).

19. Zamawiajacy wymaga, aby dostawca technologii kompostowania zapewnit w okresie 6
miesigcy od momentu zakoriczenia rozruchu technologicznego ruch prébny, czyli
nieprzerwang obstuge asystencka technologa na terenie zaktadu, odpowiedzialnego za
prowadzenie ruchu prébnego. W okresie tym nastapi weryfikacja parametréow
procesowych poszczegélnych systeméw technologicznych i instalacji jako catosci.

20. Zamawiajacy oczekuje jakosci stabilizatu we wszystkich wymaganych fazach procesu, czyli
AT4 < 20mg 02/g s.m. oraz co najmniej 30% redukcje wegla organicznego po max 21
dniach procesu w reaktorach zamknietych, wymagang wilgotno$¢ wsadu w trakcie catego
procesu w reaktorach oraz osiggniecie temperatury higienizacji wsadu zgodnie z
wytycznymi rozporzadzenia [ROZPORZADZENIE (WE) NR 1774/2002 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 3 paZdziernika 2002 r. ustanawiajgce przepisy sanitarne
dotyczace produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego nieprzeznaczonych do
spozycia przez ludzi; DZIENNIK URZEDOWY WSPOLNOT EUROPEJSKICH L 273/1 z
10.10.2002] oraz AT4 < 10 mg 02/g suchej masy oraz spetniat nastepujace wymagania:

20.1. straty prazenia stabilizatu beda mniejsze niz 35%, a zawarto$¢ wegla organicznego
mpniejsza niz 20% suchej masy oraz

20.2. ubytek masy organicznej w stabilizacje w stosunku do masy organicznej w
odpadach, mierzony stratg prazenia lub zawartoscia wegla organicznego w tej
samej partii odpadow, jest wiekszy niz 40% po max 56 dniach procesu

Koszt obstugi asystenckiej technologa winien by¢ wliczony w koszty oferty w pozycji kosztorysu
dotyczacej rozruchéw i szkolenia.
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Tabela. Zestawienie minimalnych wymaganych parametréw lub wtasciwosci i wyposazenia.

Zakres systemowy wymagany przez Zamawiajgcego z wymaganiami szczegotowymi
A. System napowietrzania pryzm w reaktorach zamknietych
1. Minimum 6 kanatéw napowietrzania w reaktorze. Kanaty wykonane z betonu i przykryte
ptytami aeracyjno-odciekowymi o klasie ekspozycji XA3, XC4, XD3, XF2.
2. Szeroko$¢ min. 50cm, powierzchnia czynna napowietrzania ok. 0,06m?/1,1m? kanatu. Szczelina
aeracyjna — przekrdj trapezowy.

3. Dtugos¢ kazdego kanatu napowietrzania -12m.
B. System ujecia i odprowadzenia odciekéw technologicznych

1. Rury kanalizacyjne, kielichowe PCV, taczace system kanatéw napowietrzajgcych ze
studzienka syfonowa o wymiarach minimum DN100-110.
C. System wentylacji reaktoréw
1. Wentylatory wykonane w stali 1.4571 (wirnik, obudowa) o klasie sprawnosci silnika IE3, KL.
Izolacji/ St. Ochronny F/IP55.
System wentylacyjny wykonany z rur PE/PP.
Klasa szczelnosci C, wszystkie odcinki ze spadem.
taczenie segmentdéw kotnierzowo lub spawane na budowie.
Zawiesia montowane na $cianach lub konstrukcji dachu ze stali czarnej ocynkowanej
ognhiowo.
Prety gwintowe, nakretki, opaski, kotwy ze stali ocynkowanej.
7. Otwory rewizyjne, szczelne (cisnieniowe) z tatwym demontazem recznym.
8. Krdcce odptywu kondensatéw spawane we wszystkich najnizszych punktach odcinkdw rur

taczone kielichowo z rurami spadowymi PCV/PE odptywu kondensatéw do systemu
kanalizacji technologiczne;.

s e

2]

9. Wszystkie odptywy kondensatéw z rur i wentylatoréw wolnostojgcych zasyfonowane.
10. Potaczenia wentylatora z systemem rur za pomocg kompensatora wibracji.
11. Napedy elektryczne przepustnic 24V.

D. System dezodoryzacji

1. System kontroli i wizualizacji temperatury zanieczyszczonego powietrza trafiajgcego do
biofiltra.

2. Biofiltr ptaski, betonowy.

3. Podtfoga technologiczna z tworzywa odpornego na korozje z podporami wysokosci minimum
min 40cm. Stopien porowatosci min. 40% przeswitu.
Folia izolacyjna pomigdzy podtoga technologiczng a $ciang betonowa biofiltra.

5. Materiat wypetniajacy, kalibrowany (odsiany), uktadany wielowarstwowo (min. 5 warstw), min.

1,0m karpina iglasta, min, 0,5m karpina lisciasta, min. 0,3m kora drzew iglastych, minimum
tacznie 2,0m wypetnienia.

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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E. System zraszania pryzm

1.

7
8.

Minimalny stopiet wyposazenia to: zawdr gtdwny reczny, manometr, filtr wstepny,
manometr, zawdr elektromagnetyczny z bajpasem.

Rury tworzywowe klejone lub zgrzewane, sztywne, minimum 1”, P10.

Zabezpieczenia anty-zamarzania doptywu wody - kabel grzejny samoregulujacy
i odpowiednia izolacja wg. dostawcy technologii.

Automatyczny system deflacji (oprézniania rur) przy temperaturach ponizej 1°C, mierzonych
na zewnatrz hali lub w przypadku braku zasilania w okresie ziimowym.

Rury doprowadzajgce wode do reaktoréw prowadzone nasciennie ze spadkiem minimum
1% w skrajnych kierunkach.

Rury zraszania, minimum 2 rzedy w kazdym reaktorze, wyposazone w dysze rozpylajace
(zamgtawianie) umieszczone na stropie lub $cianach bocznych reaktoréw.

Roztozenie dysz gwarantujace 100% pokrycie czaszy pryzmy rosa.

Korice rur zraszania zaopatrzone w zawory umozliwiajgce ptukanie systemu.

F. System zamykania i hermetyzacji reaktoréw

1.

Bramy obstugiwane recznie, izolowane (pianka PU) grubos¢ min. 40mm z ptaszczem
metalowym malowanym wg. palety RAL —kolor wybierze Zamawiajgcy.

Gorna prowadnica obudowana w sposéb ograniczajgcy oddziatywanie opadéw
atmosferycznych.

Bramy wyposazone w odpowiednie czerpnie powietrza, umozliwiajgce ich otwieranie
w trakcie procesu.

G. System SCADA - wizualizacji i dokumentacji instalacji i zachodzacych w niej proceséw oraz
zarzadzania nimi

1.

Centralna szafa elektryczna i elektroniki sterowania instalacjg, zlokalizowana
w wentylatorowni lub pomieszczeniu technicznym, zamykanym (urzadzenie wykonane
zgodnie z normami PN-EN).

Ekran dotykowy na drzwiach szafy min 10”, umoiliwiajacy $ledzenie i sterowanie oraz
wprowadzanie danych bez uzycia klawiatury, myszy lub zewnetrznego komputera.
Komputer PC, z klawiaturg, mysza, drukarka laserowa kolorowa i monitorem min. 17” do
ustawienia w centrali sterowania instalacjg, potaczenie powyzej 100m miedzy sterownia
a centralag musi by¢ wykonane w postaci statego tacza np. $wiattowodu lub innego
réwnowaznego.

W szafie zlokalizowane oswietlenie wewnetrzne, min. 1 gniazdo serwisowe 230V.

Kaseta wewnatrz szafy na segregator ze schematami instalacji elektro-sygnatowymi
instalacji.

Oprogramowanie winno zapewnic jasng i zrozumiatg grafike wizualizujgca wszystkie istotne
czgsci instalacji oraz wszystkie istotne dla kontroli wartosci przekazywane od czujnikéw
urzadzen pomiarowych, wprowadzanie danych programujacych maksymalne i minimalne
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wartoéci i ilosci, eksport danych w formie graficznej i w formie danych do tabeli
kalkulacyjnych.

7. Wszystkie niezbedne karty graficzne i oprogramowanie konieczne do sterowania
urzadzeniami systemu kontroli.

8. Oprogramowanie Windows 10.

H. System pozyskiwania i przekazu danych procesowych

1. Czujniki temperatury PT100 w sieciach wentylacji, napowietrzania, zewnetrzne
i wewnetrzne.

2. Czujniki cisnienia w sieciach wentylacji i napowietrzania.

3. Llance pomiaru temperatury jednopunktowe, wykonane ze stali kwasoodpornej
w obudowach min. 1”, dtugosci ok. 1,3 m, ze stalowg rekojescia.

4. Stacja odbioru i przekazu danych — komputer.

VI. Zataczniki:

Zatgcznik nr 1.1A:

Opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie Zadania Nr 1A, wraz z zatgcznikami:
- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),
- przedmiar robdét.

Zatacznik nr 1.1B:

Opis przedmiotu zamowienia w zakresie Zadania Nr 1B, wraz z zatgcznikami:
- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIOR),
- przedmiar robdt.

Zatgcznik nr 1.2:
Opis przedmiotu zamdwienia w zakresie Zadania Nr 2, wraz z zatacznikami:
- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),
- przedmiar robat.
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